Elom " JAKOSC

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Nnumer WE/SK/2022/135K

Producent: KOTEO-BUD OSIEK S.C.
Gtéwna 64
32-608 Osiek
Wyréh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: PELLET LUX o mocy 15 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominaina i v
Tlenekwegla Eco  mg/m? | 203,84 +17,28 | | <500
Tlenki azotu w przeliczeniuna NO;  Enoe ~ mg/m’, | 14366  +1017 -
! drga;niczné iwiazki gazc:weE Eocc mg/m3 16,19 +0,34 <20
- Pyt Em  mg/m% | 1867 | 474 <40
Sprawnosé M, % | 89,43 1109 | >8818
Moc minimaina Il toeri
' ienekwaglal Eo mg/m, | 364,80 #3641 <500 |
Tlenki azotu w przeliczeniuna NO,  Enox | mg/m3;f | 71i1,057; : 77;;5}7,337” 1 =
. Organicinezwiazkigazowe Eooc  mg/m®% | 1511 | 034 | <20
eyl Em  mg/m’ | 1288 | 1723 <40
: Sprawnosé | me | | % | | 8946 | | 4117 | | 287,65

‘) zestawione powyze] emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/135K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.
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